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Общие сведения об оборудовании 

 
 

Основные технические характеристики 
Зазор между 
сетками (мм) 

0,25 0,5 0,75 1 1,5 2,5 Диаметр 
барабана 

(мм) 

Длина 
барабана 

(мм) 

Потребляемая 
мощность (кВт) 

Модель Производительность (м3/ч) 

МСБ 350x600 8 15 20 25 32 42 350 600 0,25 

МСБ 610x610 33 60 81 100 130 170 610 610 0,55 

МСБ 610x1220 65 120 162 200 260 340 610 1220 0,75 

МСБ 610x1830 100 180 243 306 397 520 610 1830 0,75 

МСБ 800x1830 175 315 436 535 695 912 800 1830 1,1 

 

Габаритные и присоединительные размеры 
Модель Вход Выход Промывка A C D E F G K L S U 
МСБ 

350x600 DN100 DN150 DN15 1195 600 880 1100 620 600 540 760 765 550 

МСБ 
610x610 DN150 DN200 DN15 1290 610 1385 1595 950 1000 830 1085 780 945 

МСБ 
610x1220 DN200 DN250 DN20 1940 1220 1385 1595 950 1000 830 1085 1360 945 

МСБ 
610x1830 

DN250 DN300 DN25 2585 1830 1385 1595 950 1000 830 1085 1970 945 

МСБ 
800x1830 DN300 DN350 DN25 2620 1830 1450 1985 1200 1205 1040 1380 2000 1160 
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Описание работы 

  

 

Барабанное сито состоит из смотрового люка, барабана, резервуара для воды 
и рамы. В основном используется при предварительной обработке сточных вод. 

Исходная вода поступает на внешнюю поверхность фильтра. Твердые 
загрязнения и взвеси удерживаются на поверхности сита, в то время как фильтрат 
поступает внутрь барабана. С помощью скребка загрязнения удаляются с 
поверхности барабана в контейнер. 

Для исключения забивания сетки решетки предусмотрена система промывки.  

Транспортировка и монтаж  

Подготовка перед установкой 
Проверьте: 

- Размеры аппарата, правильность расположения деталей и плотность их 
прилегания.  

- Размер каждой соединительной трубы оборудования, направление 
соединительных труб. 

- Наличие деталей, убедитесь в отсутствии их деформаций и повреждений, 
возникших в процессе транспортировки. 
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Монтаж 
1. Установите барабанное сито в проектное положение, а затем закрепите его 

к основанию (в комплект входят распорные болты). 

2. Соедините входной и выходной патрубки. 

3. Присоедините трубопровод подачи промывной воды. 

4. Залейте промышленное масло в двигатель (в некоторых установках масло 
может быть уже добавлено). 

5. Включите питание и оставьте оборудование работать без воды в течении 
часа, затем откройте клапан подачи воды, и проверьте работу оборудования для 
исключения возможных неисправностей, таких, как заклинивание, аномальное 
повышение температуры, утечка воды или сильный шум.  

6. Сито готово к использованию. 

Техническое обслуживание и ремонт 
1. При работе оборудования необходимо проверять отсутствие постороннего 

шума, а также процесс автоматической очистки сетки.  

2. Уровень масла в редукторе должен строго контролироваться. Масло следует 
заменить через 6 месяцев после первого запуска, а затем производить полную замену 
1 раз в год.  

3. Перед остановкой оборудования в резерв или ремонт необходимо очистить 
сетку от мусора, оставив оборудование в работе на некоторое время.  

4. Необходимо регулярно осматривать и очищать сетку от скапливающегося 
мусора. 
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Устранение возможных неисправностей 
Неисправность Причины Методы устранения 

Забилась сетка  1.Низкое давление промывной 

воды. 

2. Форсунки заблокированы. 

3. Неправильное положение 

щеток. 

4. Щетки повреждены. 

1. Проверьте давление в 

линии подачи промывной 

воды. 

2. Произведите очистку 

решетки вручную. 

Повышенный шум  1. Крепёжные детали ослаблены 

2. Провода или другие 

материалы застряли в рабочих 

частях рамы  

1.Необходимо проверить 

работу подшипника. 

2.Необходимо произвести 

осмотр оборудования и 

очистить его, если это 

необходимо. 
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Свидетельство о приемке 
 

Наименование изделия: барабанное сито HELYX МБС ООО «Альтаир». 

изготовлены и приняты в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации. 

 

Дата изготовления: ____________________ № партии: ____________________ 

 

Начальник ОТК:     ____________________  подпись:   ____________________ 

 

Дата приемки:         ____________________ 

М.П. 
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Гарантийные обязательства 
Производителем является ООО «Альтаир». 

Гарантия не распространяется на изделие, получившее по вине пользователя 

механические повреждения или повреждения по причине использования с нарушением 

правил, указанных в руководстве по эксплуатации и другой технической 

документации, полученной при покупке. 

Гарантия не распространяется на материалы, применяемые при проведении 

монтажных работ. 

Гарантия не распространяется на дополнительное оборудование (включая 

электрооборудование), применяемое в Установки и изготовленное 

специализированным производителем данного типа оборудования. 

Гарантийный случай определяется специалистами производителя ООО 

«Альтаир» или представителем торгующей организации. 

Действие гарантии прекращается в случае ремонта или попыток ремонта 

изделия лицами (организациями) без согласования с производителем.  
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Учет технического обслуживания 
Форма для учета технического обслуживания приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - учет технического обслуживания 

Да
та

 

Ви
д 

те
хн

ич
ес

ко
го

 
об

сл
уж

ив
ан

ия
 Наработка 

Основание 
(наименование и 
номер документа) 

Должность, 
фамилия и подпись 

Пр
им

еч
ан

ие
 

По
сл

е 
по

сл
ед

не
го

 
ре

мо
нт

а 

С 
на

ча
ла

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

Вы
по

лн
ив

ше
го

 р
аб

от
у 

Пр
ов

ер
ив

ше
го

 р
аб

от
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Работы при эксплуатации 
Форма для учета работ при эксплуатации приведена в таблице 2. 

Таблица 2 - учет выполнения работы 

Да
та

 

Наименование 
работы и причина ее 

выполнения 

Должность, фамилия и 
подпись Примечан

ие выполнивше
го работу 

проверивш
его работу 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Содержит записи о внеплановых работах по текущему ремонту изделия при его 

эксплуатации с указанием причины выполнения, включая замену отдельных 

составных частей изделия 
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Хранение 
Форма для учета данных о хранении приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Хранение 

Дата 
Условия 

хранения 
Вид 

хранения 
Примечан
ия Приемки 

на хранение 
Снятия с 

хранения 
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 Ремонт 

Краткие записи о производственном ремонте 
    № 

наименование изделия обозначение заводской номер 

  

предприятие, дата  

Наработка с начала эксплуатации  

 параметр, характеризующий ресурс или срок службы 

Наработка после последнего ремонта  

 параметр, характеризующий ресурс или срок службы 

Причина поступления в ремонт   

   

   

Причина поступления в ремонт   

   

   

   

     

должность личная подпись расшифровка подписи 

   

год, месяц, число   
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